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	Hengyi Industries Sdn Bhd  恒逸实业（文莱）有限公司

	
	公用工程部周（月）检和诊断记录

	
	记录编号
	HYBN-T6-16-0013-2018-1
	使用单位
	公用工程部

	检查区域
	生产装置
	检查时间
	6月3日
	周检□　　月检□　其它■开斋节前检查

	序号
	存在问题
	检查时间
	对策措施及

整改要求
	要求整改时间

/整改人
	整改情况
	整改人/时间
	验证人/时间

	1
	空分集装箱顶部抹布，把板等杂物未清理过，
	2019.6.3
	进行清理
	2019.6.4/邓昆 
	[image: image1.png]



	于亚鹏/6.4
	邓昆/6.4

	2
	制冷站，空压机入口滤网平台，二循监测换热器房间共4组灭火器6月1日为进行检查签字。
	2019.6.3
	进行检查确认
	2019.6.5/张飞鹏
	[image: image2.png]



	张飞鹏/6.5
	邓昆/6.5

	3
	仪表风干燥器西边地面、分子筛放空管下方、常压液氮罐底部地面积存沙子
	2019.6.3
	包干区班组进行清理
	2019.6.4/于亚鹏
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	于亚鹏/6.4
	邓昆/6.4

	4
	管廊架顶部仪表风阀门未涂抹黄油
	2019.6.3
	及时处理
	2019.6.4/白班
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	于亚鹏/6.4
	邓昆/6.4

	5
	厂前区制冷站冷冻水泵盘车后联轴器护盖锁扣未锁死。
	2019.6.3
	盘车后及时上锁
	2019.6.3/郭胜男
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	于亚鹏/6.4
	邓昆/6.4

	6
	K002填料密封回水滤网堵
	2019.6.3
	及时查明原因并处理
	2019.6.5/张飞鹏
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	张飞鹏/6.4
	邓昆/6.4

	7
	空压机与制冷站中间排水沟盖板有一处U型钩易绊倒人员
	2019.6.3
	U型钩砸平
	2019.6.10/郭胜男
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	郭胜男/6.5
	王莹/6.5

	8
	NP002电缆管处有泥沙和废弃螺栓
	2019.6.3
	包干区班组进行清理
	2019.6.4/于亚鹏
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	于亚鹏/6.4
	邓昆/6.4

	9
	含油污水泵P0102A/B地脚螺栓锈蚀
	2019.6.3
	及时涂润滑脂防腐
	2019.6.4/于亚鹏
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	于亚鹏/6.4
	邓昆/6.4

	10
	空分空压界区平台有脚手架未拆除
	2019.6.3
	联系施工单位进行拆除
	2019.6.10/梁金豹
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	于亚鹏/6.4
	邓昆/6.4

	11
	分子筛电加热器底部锈渣、泥沙未清理
	2019.6.3
	包干区班组进行清理
	2019.6.5/张飞鹏
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	张飞鹏/6.4
	邓昆/6.4

	12
	EH001A底部盲法兰漏气
	2019.6.3
	联系检修紧固消漏
	2019.6.12/梁金豹
	处理后已无泄漏
	张飞鹏/6.5
	梁金豹/6.5

	13
	蒸汽分配站至喷射器管线凝结水积存，易造成水锤 
	2019.6.3
	管线进行排水，切出
	2019.6.4/邓昆 
	阀门已关闭隔离，底部导淋常开，防止水锤
	张飞鹏/6.4
	邓昆/6.4

	14
	空压机K001A油箱卫生差，基础卫生清理
	2019.6.3
	包干区班组进行清理
	2019.6.4/于亚鹏
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	于亚鹏/6.4
	邓昆/6.4

	15
	空压机K001C油箱卫生差
	2019.6.3
	包干区班组进行清理
	2019.6.4/郭胜男
	[image: image13.png]



	郭胜男/6.4
	王莹/6.4

	16
	分子筛平台上木方、保温铁皮等杂物未清理
	2019.6.3
	包干区班组进行清理
	2019.6.5/张飞鹏
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	张飞鹏/6.4
	邓昆/6.4

	17
	压缩机出口总管放空阀前后管线未刷面漆
	2019.6.3
	联系施工单位进行刷漆
	2019.6.20/梁金豹
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	张飞鹏/6.5
	梁金豹/6.5

	18
	压缩机厂房西侧集装箱处氮气瓶未清理
	2019.6.3
	联系施工单位进行清理
	2019.6.10/梁金豹
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	张飞鹏/6.5
	梁金豹/6.5

	19
	管架南北走向仪表槽盒盖板未固定，FAR5北侧槽盒盖板未盖
	2019.6.3
	联系检修进行紧固
	2019.6.10/梁金豹
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	张飞鹏/6.5
	梁金豹/6.5

	20
	溴化锂机组C底部地面卫生，基座槽钢内卫生需进行清理。
	2019.6.3
	包干区班组进行清理
	2019.6.5/郭胜男
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	郭胜男/6.5
	王莹/6.5

	21
	厂前区制冷站冷冻水出口总管排水皮管未盘放整齐
	2019.6.3
	联系电气进行处理
	2019.6.4/梁金豹
	盘管已拆除
	张飞鹏/6.5
	梁金豹/6.5

	22
	二循P203A/B卫生需进行清理
	2019.6.3
	包干区班组进行清理
	2019.6.6/邓文涛
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	邓文涛/6.6
	邓昆/6.6

	23
	常压液氮储罐自增压汽化器翅片上垃圾较多
	2019.6.3
	包干区班组进行清理
	2019.6.4/于亚鹏
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	于亚鹏/6.4
	邓昆/6.4

	24
	2处氮气取样点的导淋一直未关闭，存在局部氮气浓度高的风险。
	2019.6.3
	立即关闭
	2019.6.3/郭胜男
	要求班组以后在取样结束后必须关闭
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	郭胜男/6.3
	邓昆/6.3

	25
	NP001A电机护罩未回装，一直置于地面无人管理
	2019.6.3
	及时进行恢复
	2019.6.3/郭胜男
	[image: image22.png]



	于亚鹏/6.4
	邓昆/6.4

	26
	蒸汽喷射蒸发器未投用，也未开低点疏水导淋，有水击风险
	2019.6.3
	开低点排凝
	2019.6.3/空分当班人员
	阀门已关闭隔离，底部导淋常开，防止水锤
	张飞鹏/6.4
	邓昆/6.4

	27
	现场多处直梯封闭器未关闭
	2019.6.3
	各班组进行检查并关闭
	2019.6.10/空分各班组
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	于亚鹏/6.8
	邓昆/6.8

	28
	空压机厂房内行车挂钩使用完并未升至最高点收起
	2019.6.3
	联系检修提供收起挂钩
	2019.6.4/梁金豹
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	张飞鹏/6.4
	梁金豹/6.4

	29
	空压机厂房K001F出口管线导淋手轮处铁丝未清理
	2019.6.3
	包干区班组进行清理
	2019.6.4/郭胜男
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	郭胜男/6.3
	邓昆/6.3


 参检人员：　温建成、邓昆、王莹、张云波　　                                                         主管领导审核（签名）： 

