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	Hengyi Industries Sdn Bhd  恒逸实业（文莱）有限公司

	
	公用工程部周（月）检和诊断记录

	
	记录编号
	HYBN-T6-16-0013-2018-1
	使用单位
	公用工程部

	检查区域
	生产装置
	检查时间
	6月14日
	周检■　　月检□　其它□

	序号
	存在问题
	检查时间
	对策措施及

整改要求
	要求整改时间

/整改人
	整改情况
	整改人/时间
	验证人/时间

	1
	一循加药间前盖板破损较多
	6.14
	需更换
	6.21/赵亮亮
	
	
	

	2
	一循加药间内剩余管材、梯子等需清理
	6.14
	清理
	6.21/赵亮亮
	
	
	

	3
	污水鼓风机出口温度较高需有警示标志
	6.14
	张贴警示标志
	6.21/马跃
	
	
	

	4
	污水砂滤器周边灭火器箱地面无警示线
	6.14
	划出警示线
	6.21/张浩然
	
	
	

	5
	鼓风机巡检牌9:30还指示在7:00
生化池顶巡检牌9:40还指示在3:00
	6.14
	对夜班李逵胜、白班张向东列入考核
	6.30/马跃
	
	
	

	6
	生化池顶加药口存有药剂残余
	6.14
	清理干净
	6.15/张向东
	
	
	

	7
	一循循环水塔池顶部西北角楼梯口、东北拐角处、吸水池南侧爬梯处灭火器箱无巡检卡、灭火器箱内部脏。
	6.14
	补充检查卡，并清理干净
	6.20/赵亮亮
	
	
	

	8
	一循循环水塔池顶部防护栏踢脚板外侧沿边焊条头、铁丝等未清理。
	6.14
	清理干净
	6.20/赵亮亮
	
	
	

	9
	一循循环水塔池顶部防护栏缺少安全警示标识
	6.14
	增加安全标识
	6.21/张浩然、赵亮亮
	
	
	

	10
	一循南侧管廊底部流量计支架太低，容易碰头
	6.14
	张贴警示标识，并做防撞处理
	6.18/张浩然
	
	
	

	11
	污水作业现场环境较差，脏乱差现象明显。
	6.14
	按照责任区进行清扫
	6.25/马跃、陈代兴、余毅
	
	
	

	12
	消防水柴油箱柴油液位低于3/4，应补充
	6.14
	进行补充
	6.21/宁泽贤
	
	
	

	13
	雨水监控池防护栏缺少安全警示标识及救护器材
	6.14
	及时安装
	6.21/张浩然、吴圆意
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
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	25
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	


 参检人员：　应唐进、张浩然、马跃、王亮、William　　                                                         主管领导审核（签名）： 

